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Prüfbericht 220214/05/1-13 

Auftraggeber: Stadtwerke Sindelfingen, Rudolf-Harbig-Straße 3, 71063 Sindelfingen 

Objekt: Wasserzähler 

Probenahmedatum: 14.02.2022 

Probenehmer: Michael Suffner 
Stadtwerke Sindelfingen, Rudolf-Harbig-Straße 3, 71063 Sindelfingen 

Probenahmeverfahren: Ausschütteln der Wasserzähler mit 100 mL sterilem Wasser 

Prüfverfahren: DIN EN ISO 16266-K 11, 2008-05 

Probenart: Wasserzähler 

Probeneingang: 14.02.2022, 08:15 Uhr 

Prüfzeitraum: 14.02.2022 - 16.02.2022 
 

Probenbezeichnung Pseudomonas aeruginosa 
[KBE/100 mL] 

(1) Seriennummer: 22014257, NZR, Q3=16 m³/h 0 

(2) Seriennummer: 22014208, NZR, Q3=10 m³/h 0 

(3) Seriennummer: 22014218, NZR, Q3=10 m³/h 0 

(4) Seriennummer: 22013493, NZR, Q3=4 m³/h 0 

(5) Seriennummer: 22013561, NZR, Q3=4 m³/h 0 

(6) Seriennummer: 22013654, NZR, Q3=4 m³/h 0 

(7) Seriennummer: 22013062, NZR, Q3=4 m³/h 0 

(8) Seriennummer: 22013244, NZR, Q3=4m³/h 0 

(9) Seriennummer: 22013240, NZR, Q3=4 m³/h  0 

(10) Seriennummer: 22013650, NZR, Q3=4 m³/h 0 

(11) Seriennummer: 22013363, NZR, Q3=4 m³/h 0 

(12) Seriennummer: 22013292, NZR, Q3=4 m³/h 0 

(13) Seriennummer: 22013420, NZR, Q3=4 m³/h 0 

Grenzwert1) 0 

 
1) gemäß Trinkwasserverordnung i.d.F. vom 10.03.2016 (BGBl. I S.459) (zul. geändert am 03.01.2018, BGBl. I S.99) 
 
In den oben genannten Wasserzählern wurden kein Pseudomonas aeruginosa nachgewiesen.  
 
 
 
 
 
 
Sindelfingen, 16.02.2022 Dipl.-Ing. (FH) Stefan Glöckler i.A. Britta Weiss 

 Laborleiter staatl. gepr. Chemietechnikerin 

 


